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Questions/ Commentaires





1400 Blv Pierre-Laporte


Bromont, Québec


J2L 1A1


Téléphone (450) 534-2552


Télécopie (450) 534-











Paramètres mesurés en laboratoire accrédité INORGANIQUE  (ppm) (annuel)





























Explication abréviation


> (Plus petit que) : Concentration minimum que l’appareil peut mesurer.  





Que contient notre eau





Des tests sont effectués à tous les jours afin de s’assurer de la qualité physico-chimique de l’eau.  Le tableau suivant montre les moyennes annuelles de l’eau brute et l’eau de l’aqueduc. La troisième colonne établie le pourcentage d’enlèvement entre le début et la fin du traitement.








Paramètres mesurés à notre laboratoire  


(Moyenne annuelle)
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Paramètres mesurés en laboratoire accrédité Bactériologique (8éch/mois)





Analyses externes





Les analyses bactériologiques, chimiques, organiques et inorganiques sont effectuées par un laboratoire accrédité par le MDDEP. Les échantillons sont prélevés sur le réseau permettant ainsi de connaître la qualité de l’eau le plus près possible de la consommation. Pour plus de renseignements au sujet de la réglementation visitez le site du MDDEP à l’adresse suivante :


� HYPERLINK "http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/brochure/index.htm" ��http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/brochure/index.htm� 











Paramètres         Unité         Brute   Aqueduc  %Enlevé	  














Vous pouvez joindre le service de traitement des eaux au 534-2552. Ce document existe en format électronique à l’adresse suivante : � HYPERLINK "http://WWW.BROMONT.COM" ��WWW.BROMONT.COM� 





      Paramètres  Moyenne  Min/Max  Norme   Violation  











NitriteNitrate


pH
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CCENTRE RÉSEAU





Paramètres    Moyenne   Min/Max     Norme  violation   





Bactéries atypiques


Coliformes totaux  Coliformes fécaux


Chlore libre
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EXTRÉMITÉ RÉSEAU





  Paramètres   Moyenne   Min/Max   Norme  Violation     








Bactéries atypiques
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Chlore libre
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Paramètres mesurés en laboratoire accrédité INORGANIQUE  (ppm) (annuel)





Paramètres      Valeur         Norme     Violation   








Antimoine


Arsenic


Baryum


Bore


Bromate
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< 0.0001


< 0.010
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Contrôle de la désinfection





Le logiciel a été installé en fin d’année. Aucun résultat officiel n’est disponible pour l’année 2005. Les essais effectués démontrent que la chaîne de traitement de la ville de Bromont atteint largement les objectifs de désinfection.













































































COMPOSÉS PHÉNOLIQUES (µg/l)






















































































Explication abréviation


Ufc/mem : Unité de colonie


Ppm : partie par million équivaut à milligrammes/litre


µg/l : Microgramme/litre équivaut à 0,000001g


UTN : Unité de turbidité néphélémétrique








Paramètres mesurés en laboratoire accrédité ORGANIQUE ( Trimestriel)





PESTICIDES  (µg/l)
















































































COMPOSÉS PHÉNOLIQUES (µg/l)






















































































   Paramètres           Moyenne   Norme Violation 








Bromoxynil


Dicamba


2,4-D


Piclorame


Dinosèbe


Diclofop-méthyle


Diquat


Paraquat


Glyphosate


Bendiocarbe


Atrazine


Azinphos-méthyles


Carbaryl


Carbofurane


Chlorpyrifos


Cyanazine


Diazinon


Diméthoate


Diuron


Malathion


Méthoxychlore


Métolachlore


Métribuzine


Parathion


Phorate


Simazine


Terbufos


Trifluraline





<0.40


<0.60


<0.03


<0.06
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<0.2


<0.2
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<0.3


<0.2
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<0.2
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<0.2
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2,4-dichlorophénol


Pentachlorophénol


2,34,6-tétrachlorophénol


2,4,6-trichlorophénol





    Paramètres            Moyenne   Norme Violation  
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Paramètres mesurés en laboratoire accrédité ORGANIQUE ( Trimestriel)
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 Paramètres      Moyenne       Norme        Violation  
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   Paramètres       Moyenne      Norme      Violation   








Benzo(a)pyrène





THM





<0.2


<0.2


<0.2


<0.2


<1.00


<0.90


<0.10





<0.20


<0.10


<0.20





Benzene


1,2-dichlorobenzene


1,4-dichlorobenzene


Chlorure de vinyle


1,1-dichloroéthylène


Dichlorométhane


1,2-dichloroéthane


Tétrachlorure de carbone


Trichloroéthylène


Tetrachloroéthylène





 Paramètres          Moyenne   Norme   Violation  








COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (µg/l)









































 HAP  (µg/l)











TRIHALOMÉTHANES TOTAUX (µg/l)























